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CTL 决议

标准 (包含：年份) 条款 查询号 年份

IEC 60598-1:2014+A1:2017
10.2

PDSH 2183 2022
类别

照明设备

主题 关键词 制定
批准年份

电涌保护器 - 电涌保护器

- 旁路连接

- 电容器

ETF5 2023 CTL
全体会议

问题

当进行电气强度试验时，部件为符合 IEC60598-1第 10.2条款的旁路连接的电容器时，是否可以断开

电涌保护器？

决议

对于固定式 I 类灯具，即使集成在控制装置中的电涌保护器，可以断开。控制装置应只符合

IEC/EN 61347 系列标准(在这种情况下，可以不考虑IEC61643-11)。

注释

该问题将与IEC TC34 WG7分享。


